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Le réseau à câble de garde isolé (CDGI) est une technique d 'alimentation électrique des 
villes situées le long des lignes hautes tension (HT). Cette technique permet de réduire le 
coût des investissements tout en s'adaptant aux faibles demandes de puissance de ces loca-
lités. 
Les réseaux CDGI ont essentiellement une configuration monophasée et biphasée. La topo-
logie monophasée délivre uniquement une basse tension monophasée tandis que celle bi-
phasée en plus de la basse tension monophasée permet d' obtenir du triphasé. 
Cependant, dans une distribution triphasée on examine deux types d' inconvénients à sa-
vOIr: les contraintes d' exploitation liées aux réseaux conventionnels moyenne tension 
(MT) et les déséquilibres d' amplitude et de phase des tensions dus à la différence 
d' impédance entre les conducteurs. 
Les normes de distribution d'électricité limitent le déséquilibre d' amplitude à 2% et un 
phasage de 1200 entre deux phases consécutives, toutes les solutions mises en œuvre pour 
la réduction du déséquilibre doivent être dans ces limites. 
Ces méthodes de réduction de déséquilibre qui consistent à l' insertion d' impédance com-
plémentaires permettent d'obtenir des valeurs idéales dans les conditions normales de fonc-
tionnement du réseau. Lorsqu ' il y a une variation des paramètres (impédance) du réseau 
inhérent à la topologie de ces types de réseau et de la charge, les valeurs idéales de 
l' équilibre deviennent incertaines. 
Dans ce mémoire, nous présentons les effets de la variation de l'impédance de terre et de la 
charge sur l' équilibre d' amplitude et de phase des tensions. En utilisant une simulation nu-
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mérique, nous avons démontré que les variations des impédances de terre et de la charge 
peuvent entrainer un déséquilibre d' amplitude allant jusqu'à 27,31 %. En outre, le déséqui-
libre de phase peut engendrer une asymétrie provoquant des déphasages entre phases con-
sécutives de 0,31 dégrés ; 134,26 degrés; 117,98 degrés, lesquelles sont différents des va-
leurs idéales. 
Les résultats obtenus ouvrent donc la voie à la recherche de solution de réduction des désé-
quilibres à des valeurs admissibles en distribution d'électricité afin de garantir une tension 
respectueuse des caractéristiques contractuelles sur les réseaux à câble de garde isolé, qui 
de par leur topologie sont soumis à ces variations. 
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Chapitre 1 - Introduction 
1.1-Mise en contexte 
Le taux d'électrification des pays en développement reste encore très bas, comparative-
ment aux pays industrialisés [1]. Une grande partie des ménages habite dans des villages 
isolés ou dans des habitations dispersées, rendant l' électrification rurale plus complexe. 
L'électrification de ces zones isolées, le plus souvent faiblement peuplées et de faible de-
mande d'énergie pose le problème de la rentabilité des investissements. Cette difficulté est 
d'autant plus importante que bien souvent les revenus des populations de ces zones sont 
plus faibles que ceux des populations urbaines. L'alimentation électrique de ces zones doit 
être adaptée à ces conditions économiques contraignantes. 
Les lignes de transport électrique haute tension (HT) de partout dans le monde sont le 
plus souvent à une distance proche de certaines fermes ou des campagnes à faible demande 
d'électricité [2] . Ces potentiels consommateurs sont très souvent situés à des centaines de 
kilomètres du poste de transformation électrique. En raison de la faible quantité d'énergie à 
fournir et de la longue distance, la construction de lignes électriques et de postes de trans-
formation haute tension/moyenne tension (HTIMT) n' est pas rentable d'un point de vue 
économique. 
Pour donner une solution technico-économique aux raccordements de ces localités plu-
sieurs techniques ont été développées. Ces localités étant situées à proximité des lignes de 
transport, elles peuvent bénéficier de la fourniture d'énergie à partir de celles-ci. Le pro-
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blème cependant, est de savoir comment soutirer de petites quantités de puissance 
(quelques dizaines ou centaines de kW) à partir des lignes HT à un coût raisonnable. 
Plusieurs solutions ont été envisagées: 
a) La construction d ' une ligne moyenne tension (MT) le long de la ligne HT qui n'est 
pas économiquement rentable, si la charge totale est trop faible en comparaison avec la 
distance. Une MT triphasée supportée par les mêmes pylônes que la ligne HT pose des pro-
blèmes techniques, les petites sections des conducteurs et l' écartement entre les conduc-
teurs de la ligne MT étant inadapté aux longues portées d'une ligne HT portant des conduc-
teurs de grosse section [3]. 
b) L' alimentation par couplage capacitifnaturel ou par connexion sur un câble de garde 
isolé de ligne HT est envisageable [4]. Le couplage par capacités naturelles consiste au sou-
tirage de l' énergie à partir d ' un conducteur suspendu à proximité des conducteurs de phase 
d 'une ligne HT, ce conducteur suspendu pouvant être le câble de garde de la ligne. Cepen-
dant, elle n'est pas rentable pour une demande de puissance relativement grande et/ou un 
approvisionnement triphasé exigé. D ' une part le plan capacitif naturel permet seulement le 
transport de la petite puissance monophasée (0.5 kilowatt par kilomètre sur une ligne 161 
kV) [5]. D'autre part, un équipement peu conventionnel (par exemple un stabilisateur de 
tension) est nécessaire dans chaque village pour maintenir la tension d'alimentation raison-
nablement constante avec la charge variable. Quant au couplage capacitif par connexion sur 
les conducteurs de phase, il consiste au soutirage de l'énergie à partir d'un conducteur sus-
pendu raccordé sur les conducteurs de phase d 'une ligne HT. Cette technique exige une 
banque de condensateur avec une estimation en puissance d ' un ordre de grandeur plus im-
portante que la charge pour la réduction du niveau de tension de la ligne HT à un niveau de 
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distribution, d'un bloc de régulateur de tension en fonction de la variation de la charge et 
d' un équipement de protection pour le maintien de la fiabilité de la ligne HT. Le coût de 
cette solution est comparable à celui d'une station conventionnelle de transformation 
HTIMT [5]. 
c) Une solution nouvelle consiste à isoler les câbles de garde des lignes HT au moyen 
d'isolateurs de suspension et alimenter ces câbles avec une MT (20-34.5 kV) depuis la sta-
tion de transformation HT/MT représentée sur la Figure 1-1. Cette solution exige seulement 
des équipements conventionnels de distribution, exemptés d'appareils électroniques de 
puissance, des méthodes opérationnelles simples pour fournir un service fiable. Des trans-
formateurs moyenne tension/basse tension (MTIBT) raccordés entre le câble de garde et la 
terre sont installés aux différents points d' utilisation pour alimenter les charges [5]. Ainsi 
pour un réseau HT à un seul câble de garde, on fournirait une basse tension monophasée. 
La basse tension monophasée et/ou triphasée s' obtiendrait pour une ligne de transport HT 
équipée de deux câbles de garde. L'utilisation des câbles de garde le long des lignes HT 
permet d' alimenter de fortes puissances, de réduire les pertes joules provoquées par le cou-
rant induit dans les câbles d'acier [5]. 
S.I, ~ p;ôo, f . 
Barrete de terre 
Barrettes de mise 
â la terre du réseau 
COGI utilisés pour 
le retour de courant 
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4 
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. , 
k/MI 
Figure 1-1 Réseau à CDOI triphasé dans un village montrant l'indépendance des mises 
à la terre des réseaux MT et BT 
1.2-Problématique 
Au cours des dernières années, le modèle de distribution triphasée a été réalisé dans 
plusieurs pays du Sud. Sa capacité de transit en moyenne tension est régie par les mêmes 
phénomènes que les lignes conventionnelles c'est-à-dire la chute de tension, la limite ther-
mique des conducteurs, la stabilité de tension (seulement pour les longues distances), les 
pertes joules [6]. A ceux-ci s'ajoute le déséquilibre de tension. En effet le circuit équivalent 
simplifié d'un tronçon de la longueur unitaire d'une telle ligne, obtenue en faisant une trans-
position uniforme des conducteurs de phase de la ligne principale et qui ne représente que 
les conducteurs du câble de garde, est représentée sur la Figure 1-2 [7]. 
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Figure 1-2 Schéma équivalent d'un tronçon d'un réseau à câble de garde isolé (CDGI) . 
Seuls les conducteurs CDGI sont représentés 
Dans cette ligne, les trois conducteurs, à savoir les deux câbles de garde (SWI et SW2) et 
le sol , se comportent comme des conducteurs de phase et sont alimentés à partir d'une sta-
tion HT / MT par un enroulement de transformateur avec une borne de façon permanente à 
la terre. Par conséquent, les tensions entre câbles de garde et le retour à la terre (SWI -Gr et 
SW2 -Gr) doivent être égales à la tension entre les deux câbles de garde (SWI - SW2). 
En effet la principale difficulté que présente le retour du courant par la terre est 
d' empêcher la terre de se dessécher au voisinage des électrodes, car cela risque de conduire 
à une augmentation incontrôlée de l'impédance et de la dissipation thermique. 
La cause majeure qui peut générer un déséquilibre est le fait que l' impédance (résis-
tance et inductance) du circuit de terre soit différente de celle de n'importe lequel des deux 
câbles de garde. En plus les courants de fuite capacitifs sont asymétriques en raison de la 
diversité des condensateurs partiels et des courants induits par les conducteurs HT. La 
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source et les charges BT ne causent généralement pas d' important déséquilibre parce que le 
réseau d'alimentation est symétrique et les charges sont raisonnablement équilibrées [7]. 
La réduction du déséquilibre a toujours longtemps été obtenue par l'insertion en série 
dans le circuit de retour à la terre d' une inductance et d' une résistance, de manière à équili-
brer approximativement le circuit (Figure 1-3) [8]. Dans un tel équilibrage seul un des con-
ducteurs de ligne est pris en compte et l' effet capacitif de la ligne haute tension n' est pas 
pris en compte. Comme alternative, il y a également l'équilibrage des tensions en agissant 
sur les trois phases basse tension du transformateur de distribution par insertion d'une force 
électromotrice obtenue à partir de transformateur équipés d' un régleur en charge et un con-
trôle adéquat de changement de prises (Figure 1-4). Enfin une solution récente consiste à 
appliquer des réactances adaptées pour annuler ou réduire considérablement les asymétries 
inhérentes au circuit de terre (Figure 1-5) [9] . 
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Figure 1-3 Méthode pour réduire les asymétries par insertion d' impédance dans le circuit de 
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Figure 1-5 Méthodes pour réduire les asymétries par insertion des réactances 
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Toutes ces méthodes de réduction des asymétries doivent concourir à maintenir les ca-
ractéristiques du produit (tension, fréquence) dans les limites précises du cahier des charges 
et des contrats conclus avec les utilisateurs du réseau et autant que faire se peut limiter les 
interruptions de service. 
Si cette exigence de quaI ité n' est pas satisfaite, on pourrait assister à des perturbations avec 
des effets suivants: 
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Un coût élevé pour les petits industriels car elles engendrent des arrêts de produc-
tion, des pertes de matières premières, une baisse de la qualité de la production, un 
vieillissement prématuré des équipements, etc. 
Des dysfonctionnements sur les équipements électroniques qui sont maintenant très 
présents dans notre environnement. Ces équipements ont la particularité d' être à la 
fois sensibles aux perturbations de tension et aux générateurs de perturbations. 
Ceux-ci font de la qualité de l' énergie électrique un critère de choix d' un fournisseur 
d'énergie électrique. Les fournisseurs se doivent donc de fournir à leurs clients une énergie 
avec une qualité maximale quelle que soit la technologie de distribution adoptée. 
1.3-0bjectif 
Ce projet de recherche a pour objectif principal d' identifier les contraintes liées à 
l' exploitation des réseaux à CDGI. 
De façon spécifique, prenant en compte l' instabilité thermique des électrodes de mise à 
la terre inhérente à la topologie de ces types de réseaux, il s' agit d 'évaluer les déséquilibres 
d' amplitude de tension et de phase provoqués sur les équipements électriques dans des 
conditions de fonctionnement de variation de charge et d' instabilité thermique des élec-
trodes (impédance) de mise à la terre de la troisième phase. 
l.4-Méthodologie 
Nos travaux se sont réalisés sur le réseau CDGI déjà existant du Burkina Faso. Ce ré-
seau est construit avec des conducteurs ACSR de diamètre 10.02 mm et de résistance li-
néique R20°C = 0.58ohm / km avec une tension de 34.5kV. Nous avons modélisé ce réseau 
dans l' environnement MatIab/ Simulink / SimpowerSystems. Cependant d' autres logiciels 
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d'analyse et de simulation de réseau comme ETAP, PowerWord et CYME existent, mais 
leur utilisation pour ce type de réseau serait plus complexe. 
Pour évaluer le déséquilibre d'amplitude et de phase des tensions, les mesures de ten-
sion et les différents déphasages entre phases consécutives ont été effectuées sur le trans-
formateur en bout de ligne raccordé sur le réseau CDGI. 
L' impédance étant constituée d' inductance et de résistance, dans un premier temps nous 
avons maintenu constant l' inductance et nous avons fait varier la valeur de la résistance. À 
chaque variation de la valeur de résistance, nous avons mesuré à vide les valeurs de tension 
composées entre phases et le déphasage entre deux phases consécutives. Avec quelques 
valeurs de tension mesurées, nous avons calculé le facteur de déséquilibre. 
Dans un second temps, la résistance constante nous avons fait varier la valeur de 
l' inductance. A chaque variation de la valeur de l' inductance, nous avons mesuré à vide les 
valeurs de tension composées entre phases et le déphasage entre deux phases consécutives. 
Avec quelques valeurs de tension mesurées, nous avons calculé le facteur de déséquilibre. 
Les équipements étant ruraux le facteur de puissance qui convient selon la littérature est 
de 0.9. Pour la variation de la charge, nous avons raccordé une charge de facteur de puis-
sance de 0,9 équilibrée aux bornes du même transformateur. En faisant varier la puissance 
de la charge de 0% à 80% de la puissance du transformateur, nous avons mesuré les valeurs 
des tensions composées entre phases et le déphasage entre deux phases consécutives. Avec 
ces valeurs de tension mesurées, nous avons calculé le facteur de déséquilibre. Toutes ces 
mesures (Annexes A, B, C, E et F) ont servi à l' élaboration des programmes (Annexes G, I, 
J, K, L) sur Matlab afin d' avoir les tendances sous forme de graphe pour chaque variation. 
Les figures obtenues ont fait l' objet d' analyse. 
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1.5-Structure du rapport 
Le mémoire est constitué de quatre chapitres. Le premier est consacré à expliciter la 
problématique de recherche, les objectifs ainsi que la méthodologie suivie tout au long de la 
réalisation de ce travail. Le second chapitre décrit les réseaux à CDGI. Le troisième cha-
pitre traite des théories mathématiques de calcul des valeurs des impédances à insérer sur la 
troisième phase dans ces types de réseaux. Le quatrième chapitre porte sur les caractéris-
tiques contractuelles d' un réseau électrique entre le consommateur et le distributeur, de 
l' évaluation de deux de ces caractéristiques (tension et phasage) sur un réseau à CDGI et de 
l' analyse des résultats obtenus. Une conclusion générale met fin à ce rapport. 
Chapitre 2 - Réseaux à câble de garde isolé 
Ce chapitre présente les principes de base d'un réseau CDOI, son fonctionnement, les 
protections électriques résultants et les différents types de réseaux CDOI existants. 
2.1-Principe théorique 
Le câble de garde est un conducteur de faible section disposé parallèlement au-dessus 
des lignes HT et servant principalement à protéger celles-ci des décharges atmosphériques 
[10]. Ce câble, de manière conventionnelle, est en contact direct avec les ferrailles des py-
lônes des lignes HT reliés à la terre et n' est pas utilisé pour le transport de l'énergie élec-
trique. Son isolation est réalisée par des isolateurs conventionnels choisis en fonction de la 
tension d' opération. Sa fonction primaire de protection demeure inchangée, offrant toujours 
le point d'attraction le plus propice à la foudre. Un réseau à CDOI est obtenu en alimentant 
ces câbles de garde isolés par une tension MT à partir d'un poste source de transformation. 
Le nombre de câbles de garde existant permet d'avoir une distribution monophasée ou tri-
phasée. 
2.2-Fonctionnement d'un réseau à CnGI 
Il s'agit d'alimenter les charges le long de la ligne HT au moyen de transformateurs de 
distribution MTIBT qui sont raccordés entre les câbles de garde et la terre. Le coût de 
l'isolation du câble de garde est négligeable comparé à celui d'une ligne MT convention-
nelle. Mais, les aspects techniques suivants doivent faire l'objet d' une attention particu-
lière: 
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a) Le câble de garde isolé doit assurer une protection contre la foudre comme prévu 
dans sa fonction primaire; 
b) Des éclateurs de protection à tiges doivent être montés afin de décharger à la terre les 
courants de foudre de grande intensité; 
c) En régime permanent, le câble de garde est soumis à des tensions induites à partir de 
la ligne HT (par couplage capacitif et magnétique) qui se superposent à la chute de tension 
due à la circulation de la puissance dans le câble de garde; 
d) Les courants de court-circuit dissymétriques de la ligne HT peuvent induire des sur-
tensions relativement importantes dans le câble de garde, qui doivent être maintenues dans 
les limites acceptables; 
e) Les surtensions induites par les manœuvres de la ligne HT dans le câble de garde 
doivent être étudiées et l' isolement coordonné en conséquence; 
f) Les électrodes de mise à la terre soumises à un courant permanent doivent être véri-
fiées du point de vue de la température du sol (stabilité thermique) et de la sécurité. 
2.3-Protection de la ligne HT 
Le même niveau de protection de la ligne HT doit être maintenu. Lorsqu ' il y a une dé-
charge atmosphérique, le câble est mis à la terre à travers l' arc par amorçage de l' éclateur 
produisant un court-circuit à la terre. L ' installation d 'un éclateur sur chaque isolateur et un 
bon réglage permettra au câble de garde de continuer à assurer pleinement sa fonction pri-
maire de protection contre la foudre pour la ligne HT. 
2.4-Surtensions induites par les courts-circuits de la ligne HT 
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Le champ magnétique induit des surtensions dans le câble de garde qui sont propor-
tionnelles au courant qui les induit et à la longueur de câble exposée. Les valeurs maxi-
males sont atteintes pour un court-circuit entre phase et terre. Les tensions induites 
s' ajoutent vectoriellement à la tension de service du câble de garde. Une prise en compte de 
ces valeurs est nécessaire pour un bon dimensionnement des éclateurs [Il]. 
2.S-Surtensions de manœuvre et ferro résonance 
Après une manœuvre les énergies électriques et magnétiques emmagasinées dans un 
circuit peuvent se libérer à travers un régime transitoire formé · d'oscillations libres amorties 
dans ce circuit. Leurs oscillations entre capacités et inductances à noyau de fer du circuit 
entraînent un changement de la valeur de celles-ci. Si les capacitances existant dans les 
réseaux ont généralement une valeur indépendante de la tension, il n' en est pas de même 
des inductances lorsqu ' elles ont un noyau de fer. Les résonances à 50 Hz feront donc appa-
raître cette non linéarité des circuits magnétiques; on les dénomme sous le terme général de 
Ferro résonance. En effet, l' inductance à noyau de fer se sature dès que le flux qui la tra-
verse dépasse son coude de saturation. Dans notre cas, la réactance des transformateurs et la 
capacité du câble de garde peuvent s'accorder à 50 Hz et provoquer la circulation d'une 
surintensité très importante dans le circuit et donc l'apparition d' une surtension de Ferro 
résonance. Pour éliminer ces effets, on peut d'une part installer un condensateur de repha-
sage entre le câble de garde et la terre. Ce condensateur empêche le phénomène et ramène 
les surtensions à des valeurs acceptables. Et d' autre part, détermine la charge minimale des 
transformateurs de distribution pour éviter le phénomène. De manière générale, les tech-
niques employées pour protéger les circuits contre les surtensions de Ferro résonance con-
sistent en une application dès l' apparition des surtensions d'une charge d'amortissement 
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judicieusement placée dans les circuits. Son rôle est d ' absorber l' énergie réactive qui était 
emmagasinée. 
2.6- Retour du courant par la terre 
La principale difficulté que présente le retour du courant par la terre est d 'empêcher la 
terre de se dessécher au voisinage des électrodes, car cela risque de conduire à une augmen-
tation incontrôlée de la résistance et de la dissipation thermique. Le risque d ' instabilité 
thermique des électrodes de mise à la terre peut être éliminé si leur résistance est très faible 
et maintenue dans cet état. Pour des raisons de sécurité, l' emploi de plusieurs électrodes 
bien séparées et reliées en boucle est recommandé. 
2.7-Différents types de réseau à CDGI 
2.7.1-Réseau à CDGI monophasé 
La distribution monophasée avec retour de courant à la terre est assimilable à l'alimentation 
d 'une seule phase des lignes de distribution MT avec retour de courant de terre qui permet 
d 'alimenter de petites charges à distance, pouvant atteindre une centaine de km du poste de 
transformation. Ce type d ' alimentation est beaucoup utilisé par Hydro Québec au Canada 
dans la distribution, bien qu ' il y ait également des applications dans d ' autres pays (Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, URSS). Un seul câble de garde isolé est nécessaire pour la mise en 
œuvre [12]. 
Le système de raccordement du retour à la terre varie en fonction de la nature du sol. 
Ainsi le retour à la terre Figure 2-1 est réalisable si le système d ' alimentation moyenne ten-
sion a un neutre solidement mis à la terre, soit par connexion directe à la terre, soit par un 
transformateur de mise à la terre ou par une impédance. 
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Figure 2-1 Réseau à CDGI monophasé avec retour à la terre 
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La distribution monophasée peut être également obtenue avec deux câbles de garde iso-
lé d' une ligne de transport électrique alimentant un transformateur monophasé (Figure 2-2). 
Dans une telle configuration il n'y a pas de retour à la terre. 
1 1 
1 ~ I! 
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Figure 2-2 Réseau à CDGI monophasé avec deux câbles de garde. 
2.7.2-Réseau à CDGI triphasé 
CDGI 





La distribution triphasée exige deux câbles de garde isolés de la ligne électrique de 
transport. Les deux bornes moyennes tension du transformateur MT/BT sont raccordées 
aux deux câbles de garde et la troisième est reliée au retour à la terre (Figure 2-3) [12]. Le 
concept proposé ici est de rendre symétrique la ligne formée par les deux câbles de garde et 
le retour à la terre avec des composants de compensation simple (une série résistance - ré-
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Figure 2-3 Réseau CDGI distribution triphasée 
2.S-Exemples de réseaux à CDGI dans le monde 
2.8.1- Réseau à CDGI du Ghana 
Le Ghana est un pionnier des réseaux à CDGI. Le premier réseau expérimental de trente et 
un (31) kilomètres (km) allant de Cape-Co st à Takoradi a été mis en service en 1985 sur 
une ligne HT de 161 kV [12]. La mise en œuvre a néc~ssité l' isolation des câbles de garde 
de la ligne HT, qui depuis sa construction en 1965 était en contact avec les pylônes. Sur ce 
réseau à deux câbles de garde, on y trouve quatre transformateurs de cent kilovolt-ampères 
(kV A) raccordés sur un seul câble de garde fournissant une BT monophasée et un transfor-
mateur raccordé sur les deux câbles de garde qui délivre une tension triphasée. 
Après trente-trois mois de fonctionnement avec des résultats satisfaisants, un autre réseau a 
été installé dans le nord de Koumassi à Bolgatanga sur une distance de cinq cent vingt-deux 
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km alimentant 12 villages en 2005. De nos jours près 1000 km de réseau à CDGI est fonc-
tionnel sur des lignes HT de 161 kY-50Hz. 
2.8.2-Réseau à CDGI du Laos 
Depuis 2003 le réseau CDGI du Laos fournit de l' électricité à plus de 100 villages, à 
quelques petites villes et à une capitale provinciale [13]. Les régions traversées par les 
lignes 115 k Y équipées de câble de garde sont essentiellement montagneuses, couvertes par 
la forêt tropicale, avec des pentes abruptes et des routes peu d'accès. La construction des 
lignes HT dans ces régions montagneuses est moins contraignante que les lignes MT. Au 
Laos 190 km de réseaux à CDGI monophasés de 25kY sont en exploitation sur des lignes 
HT de 115 kY-50 Hz et 285 km de réseau à CDGI triphasés à 34.5 kY sont en construction. 
2.8.3-Réseau à CDGI de l'Éthiopie et du Burkina Faso 
La première application de ce type de réseau a été réalisée en Ethiopie sur une longueur 
de 200 km avec une ligne HT de 132 kV en 2003 . Les réseaux qui y existent sont mono-
phasés ou triphasés. Les puissances des transformateurs varient entre 50 à 200 kY A. La 
puissance totale de ces réseaux est estimée à 5000 kW [14]. 
Au Burkina Faso, dans le cadre de l' accroissement de son taux d' électrification les réseaux 
à CDGI ont été introduits sur la ligne HT de 225 kY longue de 338 km reliant les deux 
grandes villes du pays. Au total une puissance de 1670 kW sur une longueur totale environ 
751 km de réseau à CDGI est fonctionnel [15] . 
2.9- Conclusion 
Les principes de base d' un réseau CDGI, son fonctionnement, les protections élec-
triques et les différents types de réseaux CDGI existants ont été présentés dans ce chapitre. 
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Dans la suite, nous aborderons les théories mathématiques de calcul des différents éléments 
à insérer sur une ligne CDGI pour la réduction des déséquilibres de tension et de phase. 
Chapitre 3 - Théories mathématiques de calcul des va-
leurs d'impédances à insérer dans le circuit 
de la troisième phase 
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Dans un réseau de distribution triphasée à CDGI les deux câbles de garde isolés et le 
. circuit de retour par la terre forment un circuit triphasé qui est alimenté à partir d'un poste 
HT/MT avec un enroulement de transformateur de façon permanente à la terre via une élec-
trode. Par conséquent, les tensions entre chaque câble de garde et la terre (SWI-Gr et SW2-Gr) 
doivent être égales à la tension entre les deux câbles de garde (SWI-SW2) [7]. La cause prin-
cipale qui peut générer l'asymétrie est le fait que la valeur de l' impédance du circuit de 
terre de la troisième phase est différente de n'importe lequel des deux câbles de garde [7]. 
Les courants de fuite capacitifs des câbles de garde et du circuit de terre (3ème phase) sont 
asymétriques en raison de la diversité des condensateurs partiels et des courants induits de 
manière capacitive par les conducteurs de la ligne HT [7]. 
Afin de rendre symétrique le circuit triphasé formé par les deux câbles de garde et le 
circuit de terre, la solution la plus simple consiste à appliquer les asymétries complémen-
taires adaptées à annuler ou réduire considérablement les asymétries inhérentes à ce type de 
réseau. Les méthodes proposées pour réduire les asymétries et le calcul des impédances 
complémentaires sont développées dans ce chapitre. 
3.1-Méthode de réduction par réactances capacitives et inductances simples 
Toutes les équations développées dans cette section 3.1 ont pour référence [7]. 
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3.l.1-Équilibrage des résistances du réseau à CDGI 
Prenons un réseau à CDGI d'une longueur donnée alimentant une charge triphasée équi-
librée en basse tension. En ne prenant pas en compte la présence des inductances en série, 
les champs électromagnétiques (CEM) créés par la ligne principale HT, la présence des 
capacités entre les câbles de garde et entre les câbles de garde et la terre et en supposant que 
toute la charge est en bout de ligne du réseau à CDGI on obtient la Figure 3-1 
Rsw ~. 
E A a A 
R s,," b EB B 
Re c Z L. 
E c 
Figure 3-1 Circuit simplificatrice équivalent d'un réseau à CDGI 
Dans le circuit équivalent les tensions appliquées par le transformateur alimentant ce réseau 
sont représentées par des générateurs idéales avec des forces électromotrices EA, EB, Ec; la 
charge est équilibrée sur les trois phases avec chacune une impédance ZL. Rsw et RG étant 
respectivement la résistance du conducteur de garde et du circuit de retour par la terre. 
Insérons maintenant deux résistances en série avec RG. 
R* = Rsw - Re 
R' = -R * 
(3-1 ) 
(3-2) 
Suite à cette modification le régime du circuit ne change pas et nous obtenons la Figure 3-2. 
Figure 3-2 Première étape: équilibrage des résistances en série. 
Insertion des résistances: R* = Rsw - RGI R' = -R* 
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Figure 3-3 Deuxième étape équilibrage des résistances 
Dans la section abc du circuit une charge en étoile déséquilibrée est connectée. Cette 
charge est constituée par la présence d'une résistance négative, les deux autres étant nulles. 
Si dans les branches d ' impédances nulles on insère deux réactances, la première inductive: 
(3-3) 
la deuxième capacitive 
Xc = R'/~3 (3-4) 
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Avec un choix correct des phases, la résultante des impédances donne un équilibre par-





















Figure 3-4 - Troisième étape: circuit équilibré avec une inductance et une capacité 
Le circuit équivalent pourrait être ramené à la Figure 3-5 avec une résistance R' et 





Figure 3-5: Quatrième étape: circuit équivalent étape 3. 
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Figure 3-6 Cinquième étape: équilibrage des résistances. 
Le circuit d'équilibrage est mis en évidence dans le carré pointillé sur la Figure 3-6 
Xc = -jR'/~3 (3-5) 
(3-6) 
La valeur de la résistance d ' équilibrage est égale à la différence entre la valeur de la ré-
sistance totale du conducteur de garde et la résistance du circuit de retour par la terre divisé 
par -13 inséré en série de manière concordante avec les tensions appliquées EA, EB, Ec. La 
résistance équivalente de chaque phase du circuit après équilibrage (conducteur de garde et 
le circuit de retour par la terre) selon la littérature [7] est égale à : 
Req = 1/3(2Rws + Re) (3-7) 
Exemple de dimensionnement d' impédance sur un réseau CDGI : 
Considérons une ligne CDGI d ' une longueur de 100 km munie de conducteur avec une 
résistance linéaire 0.6n/km. Le circuit de retour à la terre est constitué d ' un conducteur de 
résistance linéaire 0.047n/km et de la même longueur que le réseau CDGI. 
25 
En appliquant la théorie développée précédemment, la valeur des réactances d'équili-
brage sera de : 
Rsw = 0.6x100 = 60f2 
Re = 0.047x100 = 4.7f2 
R' = Rsw - Re = 60 - 4.7 = 55.3f2 
R' 55.3 XL = -- = -- = -31.92f2 {3 {3 
X = ~ = 55,3 = 31.92f2 






Si le réseau transite une puissance apparente de 1 MY A à 34.5 kY, donc une intensité 
de 1= 16.7 A; la puissance réactive absorbée par la réactance d'équilibrage sera de: 
Qc = QL = XL * /2 = Xc * /2 = 31.92x(16.7)2 = 8.94kVAR (3-l3) 
La tension aux bornes de chaque réactance, à l'état d' équilibre en fonctionnement normal 
est: 
Vc = VL = XL * / = Xc * / = 31.92 * 16,7 = 533.06V (3-14) 
La note des éléments d'équilibrage ci-dessus est donc bien acceptable. Ces réactances 
d ' équilibrage doivent être insérées en série avec les fils de garde, isolé par rapport au sol 
comme dans le cas des batteries de condensateurs en série. 
3.1.2-Équilibrage des réactances de série 
La différence entre la réactance en série du câble de garde Xsw et celle du circuit de re-
tour par la terre Xc peut être compensée par l'insertion en série dans le circuit de retour à la 
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terre d' une réactance inductive égale à Xsw - Xc. Le circuit d'équilibrage ainsi obtenu peut 
être facilement transformé en la forme plus générale représentée sur la Figure 3-7, où trois 
condensateurs Xcomp sont en série dans les trois phases. Cela équivaut à faire un certain 
degré de compensation de série de l'inductance de ligne. 
A Xc ~~ . 
• Il • Il • 
B XL ?b 
• 
('('(\(\ 
• Il • 
~w -Xc ~OI2lD C ('{'(y\ 
• • Il l7J17 
Figure 3-7 Circuit d'équilibrage des réactances sous une forme généralisée. 
Si on prend: 
(3-15) 
Le circuit devient un cas particulier et intéressant, car il permet une compensation des 
asymétries sans avoir besoin de composants supplémentaires dans le circuit de retour par la 






Figure 3-8 Fig. Il -Cas particulier de la compensation où 
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3.1.3-Cas de charge repartie le long de la ligne 
Pour des charges reparties le long de la ligne, cas les plus fréquents , une compensation 
presque parfaite des déséquilibres peut être obtenue, en appliquant les circuits d'équilibrage 
proposées ci-dessus sur chaque tronçon. Les circuits doivent compenser les différences 
entre la résistance des fils de garde et le circuit de retour à la terre correspondant à chaque 
tronçon. La compensation de la différence entre les réactances des fils de garde et du circuit 
de retour à la terre peut être réalisée de façon approximative par l' insertion d' une réactance 
inductive appropriée en bout de ligne en série avec la connexion à la terre du transforma-
teur. La réactance doit compenser la différence en question vers le haut au centre de la 
charge électrique. On peut également effectuer une compensation repartie des inductances. 
3.2-Méthode de réduction par impédance dans le circuit de retour à la terre et des 
capacités entre les deux câbles de garde 
Toutes les équations développées dans cette section 3.2 ont pour référence [9]. 
3.2.1-Les impédances installées dans le circuit de retour à la terre 
Considérons un réseau à CDGI triphasé alimentant une charge en bout de ligne comme 
l' indique la Figure 3-9. En négligeant toutes les capacités et le couplage magnétique entre 
les câbles de garde et les conducteurs de ligne HT, le circuit équivalent du système se ra-
mène à la Figure 3-10. 
R 
Transformateur 





Figure 3-9 Circuit équivalent d ' un réseau à CDGI 
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Figure 3-10 Circuit équivalent simplifié d ' un réseau à CDGI 







De la représentation b) on peut exprimer les Zp et Zm de la manière suivante: 









De = 658.) Pterre/f (3-18) 
Rsw: Résistance du conducteur du CDGI 
Rgesw : Équivalent radius du CDGI 
L'équivalent radius pour les deux conducteurs du câble de garde est: 
Rgesw =...fiS ; r le rayon du conducteur et s la distance d'écartement des deux conduc-
teurs à partir des axes. 
Afin d'annuler la composante inverse des tensions du câble de garde isolé selon la littéra-
ture [9], la tension EWI et-Ew2 doivent avoir la même amplitude et doivent être décalées de 
120°, à savoir: 
E = e-j120° (-E ) = ej60° E 
SWl sWz sWz (3-19) 
De la Figure 3-10 on obtient les équations suivantes: 
(3-20) 
(3-21) 
Tenant compte du fait que: 
(3-22) 
Et 
E = e-j1200(_E ) = e-j60° E 
SWl sWz sWz (3-23) 





Où Rc est la différence de résistance entre les conducteurs du câble de garde et le cir-
cuit de retour à la terre; Xc est la différence entre l'auto-réactance du conducteur du câble de 
garde et deux fois la réactance mutuelle. En réalité, le câble de garde fournit plusieurs 
charges le long de la ligne. Puis en appliquant la même procédure l'expression de Zc qui 
annule la tension de séquence négative à l'extrémité du réseau COOl est: 
(3-26) 
Où: NL est le nombre de charges alimentées; li la longueur du réseau à câble de garde 
isolé et lli le courant de la i-ème charge respectivement. 
Les calculs précédents donnent toujours une impédance de compensation Zc qui est in-
ductive parce que l' inductance et les capacités mutuelles des câbles de garde ont été négli-
gées. Pour tenir compte de ces capacités, nous considérons le circuit équivalent du réseau 
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Figure 3-11 Circuit équivalent d'un réseau en tenant compte des capacités des COO 





1 1 . Co+Cm E . Cm E SWI = zl + )W-Z- SW1 - )W"'2 SW2 
1 1 . Co+Cm E . Cm E SW2 = zZ + )W-Z- SW2 - )W"'2 SWI 
Iz = -[IZ1 + Izz + jwCO(ESWl + EswJ] 
(3-28) 
lswl et Isw2 sont les courants circulant dans les câbles de garde SWI , SW2 et lz le courant 
circulant dans l' impédance de compensation Zc . Si Co = Cin = 0, le calcul de l'impédance 
de compensation Zc obtenue à partir des équations ci-dessus sans faire l'équilibrage des 
courants de fuite sur le câble de garde donne des valeurs de Zc fortement en fonction de la 
charge fourni avec une partie capacitive imaginaire, c'est à dire inacceptable dans un sys-
tème de distribution. Il est donc nécessaire d'évaluer les capacités d'équilibrage et leur meil-
leur emplacement exact le long du réseau CDGI. Zc n ' est pas affecté par la charge. 
3.2.2-Evaluation des capacités d' équilibrage 
Une ligne HT avec un réseau CDGI triphasé a cinq conducteurs isolés: trois conducteurs de 
phase HT, R, S et T, et deux fils de garde SWI et SWz, comme le montre la Figure 3-12 
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a) b) c) 
Figure 3-12 a) Pylône supportant la HT et le CDGI; b) Capacités entre les fils de garde 
et la terre; c) capacités entre les CDGI et le circuit HT 
Abstraction faite du raccordement électrique entre les CDGI et les conducteurs HT, les 
capacités de fuite des câbles de garde sont présentées sur la figure 3-12 b. La capacité entre 
le câble de garde et le sol Co est toujours supérieure à la capacité entre les deux câbles de 
garde Cm . Pour obtenir une symétrie du circuit capacitif des conducteurs de garde, il suffit 
de connecter la capacité CSW1 sw2 = Co - Cm entre les deux câbles de garde. 
D'autre part en tenant compte des capacités de couplage mutuel entre les câbles de 
garde et les conducteurs de ligne HT (Figure 3-12c) les courants capacitifs s'écoulant à 
chaque conducteur Ii peuvent être calculés avec les équations suivantes 
IR YR ,R YR,5 YR ,T YR,SWl YR ,SW2 ER 
Is YR,S Ys,s YS,T YS,SWl YS,SW2 Es 
IT =JCD YR,T YS,T YT ,T YT,SWl YT,SW2 ET (3-29) 
Isw1 Ysw1 ,R YSW1 ' S YswvT YSW1,SWl YSWVSW2 E sw1 
Isw2 Ysw2 ,R Y SW2 'S Ysw2,T YSW1 ,SW2 YSW2,SW2 E sw2 
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Où Ei : sont les tensions conducteurs 
Yi{ la matrice des coefficients d'induction et ü) est la fréquence angulaire du réseau. 
Les courants capacitifs s'écoulant dans les fils de garde peuvent être obtenus à partir: 
{
ISW1 : ~W[YswvRER + Yswl,sEs + YSW1,TET + YSW1,SWl ESW1 + YSW1,SW2Eswzl(3_30) 
Isw2 - ]W[YSW2,RER + Ysw2,sEs + YSW2,TET + YSW2 ,SWl ESW1 + YSW2,SW2Eswzl 
ont généralement des amplitudes différentes et sont décalés d'un angle inférieur à 120 0 . 
Afin d'obtenir que Isw1 et Isw2 fassent partie d'un système positif de séquence symétrique 
(1, a 2 , a), les deux procédures suivantes peuvent être appliquées, selon que le circuit HT 
est entièrement transposé ou non transposé le long du réseau CDGI. 
Si le circuit HT est entièrement transposé le long, les capacités mutuelles entre chaque 
fil de garde et les conducteurs HT sont égales à la moyenne arithmétique: 
c . = -y . = - Ywi,R+Ywi.S+Ywi,T . (i = 1 2) 
WL ,C WL ,C 3" 
Les courants capacitifs s'écoulant vers les fils de garde sont donc: 
{
ISW1 : ~W[Yswl,c(ER + Es + ET) + YSW1,SW1ESWl + YSW1 ,SW2EsW2] 




Isw1 = ~W[YswvSWl ESW1 + YSW1,SW2EswZ] 






En outre étant donné que YSW1 .SWl == YSW2 .SW2 = Yww, la somme des courants capacitifs 
s'écoulant vers les conducteurs de garde l' sW1 et l' SW2 deviennent égaux en amplitude et 
déphasé de 120° par ajout de la capacité CSW1 .SW2 = Yw.w + 2YSWloSW2 entre les fils de garde 




Figure 3-13 Représentation vectorielle d'une ligne HT transposée. 
Lorsque la ligne HT est non transposable, la simplification n'est pas possible parce que 
la somme des courants capacitifs entre chaque câble de garde et les conducteurs HT n'est 
pas nulle. Les équations (3-34) peuvent être réécrites comme suit. 
Où 
{ 
ISWl = ISW1 .RST + jw [YSWloSW2 E SW1 + YSW1 .SW2EswJ 
ISW2 = ISW2.RST + jW[YSW2.SWl E SW1 + YSW2,SW22EsW2] 
{
/SW1.RST = ~W[YSW1.RER + YSWlosEs + YSW1 .TET ] 




répresente la somme des courants capacitifs dans les conducteurs de garde provoqués par 
les conducteurs HT. Les quatre différents cas doivent être considérés: 
1) I/sWll<l/swzl et ISW1 est en avance par rapport à Iswz ' deux capacités d'équilibrage 
sont nécessaires: une entre les câbles de garde CSW1,swz' l'autre, C *SWl'O entre le 
câble de garde 1 et la terre de sorte que l' SWI = a!' sWz 
(3-37) 
A savoir que: 
(3-38) 
(3-39) 
De l'équation complexe 1 = ACSW1,swz + BC *SWl'O (3-40) 
on obtient les deux équations algébriques linéaires suivants pour le calcul des capacités 
d'équilibrage inconnus CSW1,swz' et C *SWl'O 
{
Ir =:. ArCsw1,swz + BrCswl'~ ' 
li - AiCsW1,swz + BiCswvO 
(3-41) 
La Figure 3-14 montre le diagramme vectoriel des tensions et des courants en plus de la 




Figure 3-14 Schéma vectoriel d'une ligne HT non transposable 
Pour avoir l' SWl = a 2 l' SW2 ' en appliquant le même mode opératoire que pour le cas 1), 
l'équation suivante est obtenue: 
ce qui donne facilement des équations algébriques 
{
Ir ~ ArCswl.sW2 + BrCswl.~ · 
Ii - AiCsWl.SWZ + BiCsWl 'O 




Pour obtenir l' SWl = al' SW2 ' deux capacités doivent être ajoutés, le premier entre les 
deux conducteurs de garde Csw sw ,et la seconde C *sw 0 entre le conducteur de garde l' 2 2' 
2 et la terre: 
(3-44) 
ce qui donne facilement les équations algébriques (3-45) 
D l , 21' d" ans ce cas SWl = a SW2' ou: 
(3-46) 
3.3-Méthode de compensation par l'impédance du circuit de terre et capacités 
shunt 
Une bonne compensation d'un réseau CDGI triphasé peut être obtenue en utilisant l'im-
pédance du chemin de terre Zc combinée avec les capacités entre les deux câbles de garde 
et un conducteur de garde et la terre. Si la ligne HT est transposée une fois calculée 
CSW1 ,SW2' le meilleur endroit où l'installer et la valeur de Zc doit être déterminée. Si la 
charge et CSW1 ,SW2 sont tous deux situées en bout de ligne (Figure 3-] ]), Zc peut être cal cu-
lée en utilisant la formule: 
z = ( Zp e-i600-Zm)lswl-(Zp-Zme-i600)lsW2 
c Ize-i120° (3-47) 
étant donné les expressions suivantes de Isw1 et Isw2 : 
{
/SWl = ILl + jw [Co:cm + CSW1 ,SW2] ESW1 - jw(~ + CswlswJEsW2 
Isw2 = h2 + jw [Co:cm + CSW1SW2] ESW2 - jw(~ + CswlswJEsWl 
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(3-48) 
Pour cette méthode la charge affectant peu Zc , il est souha'itable d' installer la capacité de 
compensation à la fin de la ligne ou en cas de plusieurs charges alimentées le long du ré-
seau CD Gr au centre des charges électriques pour équilibrer ainsi les courants circulant le 
long du réseau. Cette solution présente en outre l'avantage de réduire les chutes de tension 
dans les conducteurs de garde causées par le courant absorbé par les charges. 
3.4-Approche générale pour calculer l'impédance de compensation et la capacité 
Les procédures décrites dans les sections précédentes peuvent être appliquées avec un 
calcul à la main relativement simple même dans le cas de plusieurs charges fournies par le 
CDGI. Mais ce calcul ne prend pas en compte l' induction des câbles de garde et les con-
ducteurs HT. Pour calculer avec précision Zc et la capacité de compensation Csw l,sw2 qui 
annule la tension de séquence négative à un point spécifique de la ligne, l'approche générale 
suivante peut être appliquée. Le système formé par la ligne HT et le réseau CDGI triphasé 







Figure 3-15 Diagramme de ligne d ' un réseau CDGI 
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LigneCDGI 
Le réseau CDGI est alimenté par une seule source et les charges peuvent être modéli-
sées comme impédances constantes. Les équations de réseaux aux différents nœuds peuvent 
donc être écrites. 
(3-49) 
Où: [Ig] et [Eg] sont les vecteurs des courants et des tensions de la source triphasé; [Etl 
est le vecteur de tension de charge dans la matrice d'admittance du système. 
3.4.1-Calcul de la capacité de compensation 
La tâche est le calcul de l'admittance Ys qui, connectée entre les nœuds i et j du réseau 
CDGI annule la tension inverse aux nœuds r-s et le sol. Cela se produit si les conditions 
suivantes sont remplies : 
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a) Dans le cas des transformateurs de distribution MT / BT avec un enroulement di-
rectement à la terre (Figure 3-15): 
E - - e±j600E r-- s (3-50) 
b) Dans le cas d'un transformateur de distribution MT / BT avec une borne reliée à la 
terre par une impédance (ZCl dans Figure 3-15). 
(3-51 ) 
Le concept est de prendre en compte le changement de l'admittance mutuelle Yij de 
nœuds i et j où l'admittance de compensation Ys est relié. L'auxiliaire inconnu Ai = YsCEi -
Ej)' Dans ce cas (Figure 3-15), en éliminant les nœuds de source de tension fixe, et en ajou-
tant la condition :(3-49) 
les équations suivantes sont obtenues: 
14 Y44 · . Y4r Y4s Y4i Y4j .. Y4n 0 E4 
Ir Yr4 · . Yrr Yrs Yri Yrj .. Yrn 0 Er 
Is YS4 · . Ysr Yss Ysi Ysj .. Ysn 0 Es 
Ii Yi4 · . Yir Vis Yii Yi} .. Yin 1 Ei 
(3-52) 
Ij }j4 · . }jr }js }ji }jj .. }jn -1 Ej 
0 
In Yn4 · . Ynr Yns Yni Ynj .. Ynn 0 En 
0 0 0 1 _e±j60° 0 0 0 0 0 0 YsCEi - Ej 
Où toutes les inconnues sont des tensions de nœud de charge et Ai = YsCEi - Ej) 
On obtient donc l'équation suivante pour le calcul de Ys: 
(3-53) 
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Si le transformateur de distribution MT / BT a une borne reliée à la terre par une impédance 
ZCl, l' équation (3-49) doit être remplacé par (3-48). 
3.4.2-Calcul de l'impédance de compensation Zc 
L ' impédance de compensation Ze qui relie la borne du transformateur d' isolement MT 
et annule la tension de séquence négative au niveau des nœuds r-s et sol du CDGI peut être 
calculée par l'introduction de l'auxiliaire inconnu Al = Ek/Zc et en fixant les mêmes condi-
tions que (3-47) ou (3-48). On obtient donc l' équation suivante: 
14 Y44 
. . Y4r Y4s .. Y4k .. Y4n 0 E4 
Ir Yr4 
.. Yrr Yrs Yrk .. Yrn 0 Er 
Is YS4 




Yk4 .. Ykr Yks Ykk .. Ykn 1 Ej 
0 
In Yn4 Ynr Yns Ynk .. Ynn 0 En 
0 0 0 1 _e±j60° 0 0 0 0 0 0 Ek/ZC 
Ze peut être facilement calculé avec la formule suivante: 
(3-55) 
Dans certains cas de longues lignes CDGI alimentant de nombreuses charges intermé-
diaires, pour réduire les tensions négatives le long de la ligne en plus de l'impédance de 
mise à la terre Ze du transformateur d' isolement MT, on peut utiliser une impédance Zc1 
approprié (R, L) reliée à la terre et à une borne d'un transformateur MTIBT de distribution. 
Dans ce cas Zel est calculé pour la tension de séquence négative à son installation. En im-
posant une autre condition (3-48) et en utilisant!E. comme inconnue auxiliaire. La solution 
Z Cl 
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des équations permet de calculer simultanément Ze et Ze!. Il est à noter que l "impédance 
Ze! ne réduit que la tension négative au point sur lequel il est installé. 
3.5-Procédure générale de compensation 
Afin de compenser le déséquilibre sur un réseau CDGI avec une impédance de mise à 
la terre Ze (R, L) et la capacité de shunt entre les câbles de garde Csw sw , la procédure sui-1 , 2 
vante peut être appliquée: 
a) Choisir le point de connexion de la capacité de compensation de l'installation. En bout de 
ligne ou au centre des charges le long de la ligne CDGI. 
b) En tenant compte du réseau CDGI à vide calculer conformément au paragraphe 3.4.1 la 
capacité CSW1 ,SW2 ' c'est à dire la partie imaginaire de Yc . 
c) Après avoir connecté Csw1,sw2calculée à l'étape b), évaluer l'impédance de compensation 
Zc (paragraphe 3.4.2). 
d) Raccordé la borne à la terre qui est placé à l'aide du calcul de Zc dans l'étape c. Répéter 
l'étape b pour avoir une autre fois Cww . 
e) Avec les valeurs finales de Zc et CSW1 ,SW2 ' effectuer l'étude du comportement du réseau 
CDGI sous des charges variables et avec différentes conditions de la ligne HT afin de véri-
fier que la séquence des tensions négatives aux bornes des transformateurs MTIBT sont 
généralement inférieurs à 1 % en aucun cas supérieur à 2 %. Si cette limite est dépassée à 
un transformateur MT/BT quelconque pour une charge spécifique, l'addition d'une impé-
dance locale R, L de mise à la terre peut être envisagée. 
3.6-Conclusion 
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Ce chapitre nous a permis de faire un tour d' horizon sur quelques méthodes utilisées 
pour réduire les déséquilibres sur les réseaux CD Gr et les procédures de calcul des impé-
dances complémentaires. Par la suite nous traiterons de quelques caractéristiques contrac-
tuelles d' un réseau électrique et nous étudierons les caractéristiques de déséquilibre 
d'amplitude et de phase des tensions sur le réseau CDGI du Burkina Faso suite à des varia-
tions d' impédance (Zc) et de charge. Les valeurs des impédances de terre et les capacités 
installées ont été calculées à l' aide des théories mathématiques précédentes. 
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Chapitre 4 - Caractéristiques contractuelles des réseaux 
électriques et études du déséquilibre 
d'amplitude et de phase des tensions sur un 
réseau CDGI 
Un système d'alimentation électrique a pour objectif principal la fourniture efficace et 
fiable de l'électricité aux consommateurs. Ce chapitre traite en première partie des caracté-
ristiques contractuelles d 'un réseau électrique entre le consommateur et le distributeur qui 
sont la combinaison de la qualité de la tension et de la fréquence. Dans une seconde partie 
quelques-uns de ces caractéristiques à savoir le déséquilibre d'amplitude et de phase des 
tensions sont étudiés sur le réseau à CDOI du Burkina Faso soumis à une variation des im-
pédances de la troisième phase reliée à la terre et de charge. 
4)-Caractéristiques contractuelles d'un réseau électrique conventionnel 
4.1 .1-Fréquence 
La fréquence du système électrique est l' indicateur de l'équilibre entre la production et 
la consommation d' électricité [16]. Si la consommation est supérieure à la production, la 
fréquence diminue, inversement la fréquence augmente si la production est plus importante 
que la consommation. La fréquence du système électrique est partagée par l' ensemble des 
utilisateurs connectés au réseau et présente les caractéristiques d' un bien public (non-
exclusion d' un utilisateur et non-concurrence dans la consommation). Sa valeur doit être 
constante 50 ou 60 hertz (Hz) selon les pays. Cependant, l' obtention de l' équilibre est 
presque impossible entre la génération et la demande dans un système d' alimentation élec-
trique. Comme la capacité des générateurs est généralement limitée dans un système 
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d' alimentation électrique en comparaison de la charge demandée. On observe des décalages 
de fréquence résultant des déséquilibres entre les générateurs et la demande pouvant entrai-
ner: 
a) Une mauvaise rotation des moteurs devant tourner à une vitesse constante. 
b) Une défaillance de certaines applications électroniques utilisant la fréquence du secteur 
comme base pour déterminer les processus de fonctionnement. 
c) Une surcharge des transformateurs 
d) Une mauvaise performance des moteurs électriques auxiliaires des centrales électriques, 
qui peut se traduire par une dégradation du rendement de la centrale électrique. Ce phéno-
mène pourrait mener à une perte du contrôle avec des fermetures en cascade des stations 
électriques et des blackouts. 
4.1.2-Amplitude de la tension 
L' amplitude est l' une des caractéristiques nominales des appareils électriques. Ceux-ci 
sont fabriqués pour un fonctionnement à une certaine tension nominale pour réaliser leur 
meilleure performance et se conformer aux normes de sécurité . Par exemple en France 
l' arrêté technique interministériel du 17 mai 2001 fixe la tension MT à ± 5 % de la tension 
contractuelle ou par défaut de la tension nominale du réseau, et la tension BT entre + 6 et -
10 % de la tension nominale qui est de 230 V (400 V en triphasé). 
En fonction de la variation de l' amplitude, on distingue les creux de tension, les surtensions 
et les coupures qui résultent d' une variation importante et qui ont pour origine les courts 
circuits [17]. Ces variations sont causées par des charges fluctuantes ou une reconfiguration 
du réseau. Tout réseau électrique est de ce fait obligé légalement de fournir de l' électricité 
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aux consommateurs à des niveaux de tension règlementaires. Quand des appareils fonction-
nent en dehors de la plage de niveau de tension spécifiée cela peut mener à une surchauffe, 
à des dysfonctionnements, à des réductions de la durée de vie attendue de l' équipement, 
etc. Les équipements électriques les plus affectés sont les moteurs électriques. Quand les 
moteurs électriques sont soumis à des tensions inférieures à la nominale le courant doit 
augmenter pour fournir la même quantité de puissance, d ' où une accumulation de chaleur 
dans le moteur et une réduction du couple mécanique. Contrairement à ce qui est attendu, 
une surtension aux bornes d'un moteur a tendance à saturer le circuit magnétique du mo-
teur. Cela provoque un appel de courant élevé pour magnétiser le fer au-delà du point où il 
peut aisément être magnétisé. 
Pour garantir une tension stable aux différents points du réseau les impédances de ligne 
de transport doivent être prises en compte. Les matériaux constituant les conducteurs pré-
sentent une résistance faible , mais non négligeable au flux de courant électrique quand on 
tient compte des longues distances parcourues. 
Le courant transporté par les conducteurs crée un champ magnétique autour de lui-
même. Quand le courant change, le flux magnétique change également. Par conséquent, 
une tension est générée dans le conducteur lui-même ainsi que dans les conducteurs autour. 
4.1.3-Forme d'onde 
La forme d'onde idéale d ' une tension de ligne définie pour chaque phase de 415 V et 
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Figure 4-1 Forme d' onde idéale d' une tension de 415V-50Hz triphasé 
La forme d' onde peut être déformée par des perturbations. La tension est considérée 
alors comme une onde fondamentale à 50Hz associée à des ondes (harmonique) de fré-
quences supérieures ou inférieures à 50 Hz [17]. Des signaux permanents mais non-
périodiques appelés bruits peuvent apparaitre. Les principales distorsions que l' instabilité 
de la fréquence et de la tension peuvent provoquer sont les suivants : 
-Variation de la fréquence de la normale à une valeur plus grande, qui peut être causée 
par un déséquilibre entre la demande et l' approvisionnement. 
-Variation de l' amplitude d' une ou de plusieurs phases, qui est généralement causée par un 
déséquilibre des charges électriques dans les phases ( Figure 4-2) : 
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Figure 4-2 Forme d'onde d' une tension de 415V -50 Hz suite à des différences 
d' amplitude 
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-Variation ou fluctuation répétée de l' amplitude de la tension, soit positive ou négative 
pendant différents cycles. La cause peut être une variation soudaine des charges électriques, 
défaut de mise à la terre. 
4.1.4-Symétrie 
Lorsque dans un réseau triphasé il y a égalité des modules des trois tensions et celle de 
leurs déphasages relatifs, on dit que le système est symétrique. Dans le cas contraire on 
parle de dissymétrie ou de déséquilibre (Figure 4-3). 
Lorsque les trois tensions n' ont pas la même valeur efficace, il s' agit d 'un déséquilibre 
d'amplitude [18]. Il y a déséquilibre de phase lorsque le déphasage entre deux phases suc-
cessives n 'est pas de 120 degrés. 
Les déséquilibres de tension engendrent des composantes inverses de courant, qui pro-
voquent des couples de freinage parasites et des échauffements dans les moteurs à courant 
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alternatif [19]. Ils peuvent également perturber le fonctionnement des dispositifs à thyris-
tors à commande de phase. Selon l' arrêté technique interministériel français du 17 mai 
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Figure 4-3 Forme d' onde d' une tension de 415 V-50 Hz dû à une différence 
d'amplitude et de phasage 
4.2-Étude du déséquilibre d'amplitude et de phase des tensions sur un réseau à 
câble de garde isolé 
4.2.1- Caractéristiques du réseau COGI à étudier 
4.2.1.1-Réseau de transport HT 
Le réseau à étudier est situé en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso. La ligne de trans-
port (Figure 4-4) alimentant le réseau à COGI est de 225 kV - 50Hz-338 km avec un poste 
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de transformation HT/MT à mi-chemin d'environ 134 km. La ligne 225kV est équipée de 
conducteurs en aluminium AAC de = 31.04 mm, de résistance linéique à 20 degrés de 
0.05830hm / km disposé sur les pylônes comme l' indique Figure 4-5 . L' impédance du ré-















Figure 4-4 Réseau HT alimentant le réseau CDG 
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4.2.1.2-Le Réseau à COGI MT/BT 
Le réseau à COGI est construit avec des conducteurs ACSR de diamètre = 10.02 mm et 
de résistance linéique R20°C = 0.58ohm / km. Sur le long de la ligne HT quatre réseaux à 
COGI de 34.5kV électriquement distincts sont construits à partir des postes de transforma-
tion HT/MT pour alimenter 17 villages / villes comme l' indique la Figure 4-4. La basse 
tension est de 400/230V. L' analyse du déséquilibre d'amplitude et de phase s' est faite sur 
l' un des transformateurs raccordé sur le réseau COGI de la Figure 4-6 issue du poste de 
transformation HT n03. Le transformateur est situé à 83 km du poste de transformation 
HTIMT et est de 34. 5/0.415 kV -120 kVA. Ce transformateur en bout de ligne est plus 
soumis aux contraintes de chute de tension que les autres plus proches de la source. 









4.2.2- Étude du déséquilibre d' amplitude et de phase en fonction de la charge 
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4.2.2.1-Matériel et méthodes 
L' étude du déséquilibre d' amplitude et de phase est effectuée sur le transformateur 120 
kV A 34.5/0A15kV situé à 83 km raccordé sur le réseau CDOI de la Figure 4-6. Ce réseau 
CDOI a été dimensionné selon les théories mathématiques développées au paragraphe 3.2. 
Le choix de ce transformateur est justifié par sa position extrême, donc soumis aux con-
traintes les plus élevées. Le réseau étant rural , le facteur de puissance qui convient aux 
équipements électriques ruraux est de 0,9. Nous avons donc raccordé une charge de facteur 
de puissance 0,9 variable de ° à 80 % de la puissance du transfor:mateur dans Matlabl Si-
mulinkl Simpower Systems 7.5. Nous avons mis le réseau sous tension pour prendre les 
formes d' onde à ° % de charge, les valeurs des tensions composées, le déphasage des 
phases consécutives pour chaque niveau de charge donnée. Par la suite nous avons calculé 
le facteur de déséquilibre. Les tensions MT et BT ont ainsi été prises. Les résultats obtenus 
ont servis à l' élaboration d'un programme dans Matlab pour tracer les différents graphes. 
4.2.2.2-Résultat et analyse 
Les Figure 4-7 et Figure 4-8 illustrent respectivement les formes d'onde de la tension MT 
et BT du transformateur à vide. Il apparait sur ces figures que les amplitudes des trois ten-
sions composées V ab (bleu), V bc (vert) et V ca (rouge) sont différentes. Autrement dit la va-
leur maximale de ces trois tensions sont très différentes les unes des autres ce qui conduit à 
une différence des valeurs efficace. Il y a donc déséquilibre d' amplitude. 
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Figure 4-7 Fonne d'onde de la tension MT à 0% 
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Figure 4-8 Fonne d' onde de la tension BT à 0% 
Les Figure 4-9 et Figure 4-10 illustrent respectivement la variation des amplitudes des ten-
sions composées MT et BT en fonction de la puissance de charge que le transfonnateur 
alimente. Sur ces deux figures l' allure des tensions Vab (bleu), Vbc (vert) et Vca (rouge) y 
sont représentées par puissance de charge. Il apparait que quel que soit le niveau de tension 
MT ou BT, cette variation est différente sur les trois tensions composées (V ab, Vbc et Vca) 
malgré que la charge soit équilibrée. 
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Ainsi pour une valeur de tension MT de sortie attendue de 34.5kV, la tension Vca (rouge) 
varie de 34 kV à 31.5 kV; la tension Vbc (vert) de 34.43 kV à 33.25 kV et Vab (bleu) de 
35kV à 33.4kV 
Quant à la tension BT pour une valeur de tension de 400V attendue, la Vca (rouge) varie de 
395 V à 355 V ; la tension Vbc (vert) de 398 V à 375 V et Vab (bleu) de 405 V à 377 V. 
La tension composée Vca (rouge) en MT et BT subit plus de variation que les deux autres. 
Cette variation plus grande est provoquée par le retour par la terre de la phase c, qui est la 
cause des différences d'impédance entre les conducteurs. D ' où un déséquilibre d 'amplitude 
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Figure 4-10 JIIustration de la variation de tension BI par phase en fonction de la 
charge 
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Ce déséquilibre d' amplitude est perceptible sur les Figure 4-11 et Figure 4-12 qui représen-
tent les facteurs de déséquilibre MI et BI. On constate que ces deux facteurs de déséqui-
libre ont les mêmes allures et varient en fonction de la charge. Pour une charge comprise 
entre 0 et 25 %, le facteur de déséquilibre se situe entre 2.5 et 4.25 %. De plus de 25 % de 
charge à 50 % de charge le facteur de déséquilibre varie entre 4.25 et 4.75 %. Et enfin pour 
une charge de plus de 50 % à 80 %, le facteur de déséquilibre est compris entre 4.75 et 5.8 
%. Rappelons qu ' en distribution conventionnelle la limite du facteur de déséquilibre admis-
sible est de 2 %. 
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Figure 4-12 Illustration de la variation du facteur de déséquilibre BT en fonction de 
la charge 
La Figure 4-13 et la Figure 4-14 illustrent les déphasages existant entre deux phases consé-
cutives MT et BT. Sur ces deux figures l' évolution des déphasages V ab (bleu), V bc (vert) et 
Vca (rouge) y sont représentées en fonction de la puissance de la charge. 11 apparait que quel 
que soit le niveau de tension MT ou BT, on remarque une différence de déphasage sur les 
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trois phasages (V ab, V bc et V ca) par rapport à une référence de -120°, 0° et 120° représentés 
en triangle bleu dans les deux figures , malgré que la charge soit équilibrée. 
Ainsi pour la tension MT, en lieu et place d' une valeur angulaire idéale de -120° pour la 
phase V ca (rouge) l' angle varie de -115.26 à-119° ; la phase V bc (vert) de 126.32 à 121.58° 
au lieu de 120° et la phase V ab (bleu) de 0.28 à 3.13° contre 0° . 
Quant à la tension BT les variations de phasage sont de -114.56 à 119.89° pour la phase V ca 
(rouge) ; 127.44 à 121.60° pour la phase Vbc (vert) et 0.31 à 3.83° pour la phase V ab (bleu). 
Ces écarts angulaires indiquent des déphasages non idéaux. Pour les deux niveaux de ten-
sion MT et BT. Ils sont plus sensibles pour une quelque des phases (a et b) et la phase c 
reliée à la terre. Il existe donc un déséquilibre de phase. 
Ces résultats signifient qu ' un déséquilibre d'amplitude et de phase sont présents. La liaison 
de la troisième phase à la terre contribue à augmenter ces deux déséquilibres. Plus le trans-
formateur est chargé plus les déséquilibres d' amplitude et de phase sont élevés. 
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Figure 4-14 Illustration de la variation du phasage BT en fonction de la charge 
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4.2.3-Etude du déséquilibre d' amplitude et de phase en fonction de la valeur de la résis-
tance de l' impédance 
4.2.3.1-Matériels et méthodes 
La troisième phase est raccordée à une électrode et enfouit au sol. L' assèchement de la terre 
au voisinage de l' électrode peut entrainer une augmentation exagérée de la résistance et une 
dissipation thermique. Il est important d' évaluer l'équilibre d' amplitude et de phase soumis 
à une instabilité d'impédance. Cette étude est effectuée sur le transformateur 120 kVA-
34.5/0.415 kV situé à 83 km raccordé sur le réseau CDGI de la Figure 4-6. A vide, nous 
avons fait varier la valeur de la résistance de l' impédance de 33 jusqu' à environ 8000 ohms. 
Rappelons que l' équilibre des tensions sur ce réseau est obtenu pour une résistance égale à 
33 ohms selon la littéraire d'ingénierie de construction de ce réseau existant. En cas de rup-
ture totale de la résistance, elle pourrait atteindre une valeur infinie. Dans Matlab/ Simu-
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link/ Simpower Systems 7.5.nous avons mis le réseau sous tension et pour chaque valeur de 
résistance les valeurs des tensions composées, les déphasages des phases consécutives ont 
été mesurées. Par la suite le facteur de déséquilibre a été calculé. Les résultats obtenus ont 
servis l' élaboration d ' un programme dans Matlab qui nous a permis de tracer les différents 
graphes. 
4.2.3.2-Résultats et analyse 
Les Figure 4-15 et Figure 4-16 illustrent respectivement la variation des amplitudes des 
tensions composées MT et BT en fonction de la valeur de la résistance. Sur ces deux fi-
gures l' allure des tensions Vab (bleu), Vbc (vert) et Vca (rouge) y sont représentées pour 
chaque valeur de résistance atteinte. Il apparait que quel que soit le niveau de tension MT 
ou BT, la variation diffère sur les trois tensions composées (Vab, Vbc et VCa). 
Ainsi pour une valeur de tension MT de sortie attendue de 34.5kV, la tension Vca (rouge) 
varie de 34 kV à 33.3 kV; la tension Vbc (vert) de 34.4 kV à 32.25 kV et Vab (bleu) reste 
sensiblement constante à 35kV. 
Quant à la tension BT pour une valeur de tension de 400V attendu, la V ca (rouge) varie de 
393 V à 386 V ; la tension Vbc (vert) de 398 V à 373 V et Vab (bleu) sensiblement constante 
à 405 V. 
Les tensions composées Vca (rouge) et Vbc (vert) en MT et BT subissent plus de variation 
que la tension Vab (bleu), et cela en fonction de la grandeur de la résistance. Cette variation 
accentuée des deux tensions composée Vca (rouge) et Vbc (vert) est provoquée par la con-
nexion de la phase c à la terre, d' où un déséquilibre d ' amplitude des valeurs de tension 
composées Vca (rouge) et Vbc (vert) . 
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Figure 4-15 Illustration de la variation de tension MT par phase en fonction de la ré-
sistance de terre 
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Figure 4-16 Illustration de la variation de tension BT par phase en fonction de la ré-
sistance de terre 
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Ce déséquilibre d' amplitude est perceptible sur la Figure 4-17 et la Figure 4-18 qui repré-
sentent les facteurs de déséquilibre MT et BT. On constate que ces deux facteurs de désé-
quilibre ont les mêmes allures et varient en fonction de la valeur de la résistance. Pour une 
valeur de résistance comprise entre 0 et 500 ohms le facteur de déséquilibre se situe entre 
2.8 et 4.9 %. De plus de 500 ohms à 6 000 ohms de résistance le facteur de déséquilibre 
varie entre 4.9 et 6.9 %. Et enfin pour une résistance de plus de 6 000 à 8000 ohms, le fac-
teur de déséquilibre est compris entre 4.9 et 8.18 %. 
fCOGI = f(résistance) 
8 
3 
2L-__ L-__ L-__ L-__ L-__ L-__ L-__ L-~ 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 
résistance(ohms) 
Figure 4-17 Illustration de la variation du facteur de déséquilibre MT en fonction de 
la résistance de terre 
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fCDGI = f (résistance) 
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Figure 4-18 Illustration de la variation du facteur de déséquilibre BT en fonction de 
la résistance de terre 
La Figure 4-19 et la Figure 4-20 illustrent les différents déphasages existant entre deux 
phases consécutives. Sur ces deux figures l'allure des valeurs angulairesVab (bleu), Vbc 
(vert) et V ca (rouge) y sont représentées pour différentes valeur de résistance. Il apparait 
que quel que soit le niveau de tension MT ou BT, on remarque une différence de valeurs 
d 'angle sur les trois phasages (V ab, V bc et V ca) par rapport à une référence de -120°, 0° et 
120° représentés en triangle bleu dans les deux figures . 
Ainsi pour la tension MT, en lieu et place d ' un phasage idéal de -120° pour la phase Vca 
(rouge) l' angle varie de -119.9 à -123.4° ; la phase Vbc (vert) de 121.5 à 121.0° au lieu de 
120° et la phase Vab (bleu) sensiblement constante à 0,28 contre 0°. 
Quant à la tension BT, les variations de phasage sont de -119.89 à 123.41 ° pour la phase 
V ca (rouge) ; 121.6 à 121.70° pour la phase Vbc (vert) et 0.31 pour la phase Vab (bleu). 
Ces écarts de valeurs angulaires indiquent des phasages non idéaux. Pour les deux niveaux 
de tension MT et BT ces écarts sont plus sensibles pour les tensions composées Vca (rouge) 
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et Y bc (vert) pour lesquelles la phase c est reliée à la terre. Il existe donc un déséquilibre de 
phase. 
Ces résultats signifient qu ' une augmentation de la valeur de la résistance dans le circuit de 
la troisième phase reliée à la terre provoque un déséquilibre d' amplitude et de phase. Con-
trairement à la variation d' amplitude qui prend des proportions grandes quand la résistance 
grandit, l' écart angulaire varie peu avec la résistance. 
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Figure 4-20 Illustration de la variation du phasage BI en fonction de la résistance 
de terre 
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4.2.4-Analyse de la qualité de tension en fonction de la variation de l' inductance de 
terre 
4.2.4.1-Matériels et méthodes 
Dans cette partie nous étudions les effets de l' augmentation de la valeur de l' inductance sur 
le déséquilibre d ' amplitude et de phase. Cette étude est toujours effectuée sur le transforma-
teur 120 kV A- 34.5/0.415kV situé à 83 km raccordé sur le réseau CDGI de la Figure 4-6. A 
vide nous faisons varier la valeur de l' inductance de l' impédance de 10 à 110 ohms. Rappe-
lons que le réseau CDGI a été dimensionné pour une inductance de 7 ohms en condition 
normal de fonctionnement. Pour les matériaux ferromagnétiques , il existe une température 
caractéristique dite température de Curie Tc, au-dessus de laquelle ils perdent leur propriété 
ferromagnétique pour redevenir paramagnétiques. La variation de la température pourrait 
donc provoquer une variation de l' inductance. Dans Matlab/ Simulink/Simpower Systems 
7.5 . , le réseau étant sous tension pour chaque valeur de l' inductance nous avons mesuré les 
valeurs des tensions composées, les déphasages entre deux phases consécutives. Par la suite 
nous avons calculé le facteur de déséquilibre. Les résultats obtenus ont servi à l' élaboration 
d ' un programme dans Matlab pour tracer les différents graphes. 
4.2.4.2-Résultats et analyse 
Les Figure 4-21 et Figure 4-22 illustrent la variation des amplitudes des tensions compo-
sées MT et BT en fonction de la valeur de l' inductance. Sur ces deux figures l' allure des 
tensions Vab (bleu), Vbc (vert) et Vca (rouge) y sont représentées pour chaque valeur de 
l' inductance. Il apparait que quel que soit le niveau de tension MT ou BT, cette variation 
est différente sur les trois tensions composées (V ab, Vbc et V ca). 
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Ainsi pour une valeur de tension MT de sortie attendue de 34,5kV, la tension V ca (rouge) 
varie de 33.7 kV à 26.4 kV ; la tension Vbc (vert) de 34.3 kV à 32.3 kV et Vab (bleu) reste 
sensiblement constante à 34.9 kV. 
Quant à la tension BT pour une valeur de tension de 400V attendu, la tension Vca (rouge) 
varie de 390 V à 306 V ; la tension Vbc (vert) de 397 V à 374 V et Vab (bleu) sensiblement 
constante à 405. 
Les tensions composées Vca (rouge) et Vbc (vert) en MT et BT subissent plus de variation 
que la tension Vab (bleu), et cela en fonction de la grandeur de l' inductance. Cette variation 
est plus accentuée sur les tensions composée Vca (rouge) et Vbc (vert) provoquée par la con-
nexion de la phase c à la terre, d 'où un déséquilibre d ' amplitude des valeurs de tension 
composées Vca (rouge) et Vbc (vert). 
Comparativement à l' augmentation de la résistance, celle de l' inductance provoque plus de 
déséquilibre d ' amplitude des tensions composées de la phase c (reliée à la terre) et une 
autre quelconque des phases (a ou b). 
• x 10 V CDGI = f (inwctance) 
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Figure 4-21 Illustration de la variation de tension MT par phase en fonction de 
l' inductance de terre 
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Figure 4-22 Illustration de la variation de tension BT par phase en fonction de 
l' inductance de terre 
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Ce déséquilibre d'amplitude est perceptible sur la Figure 4-23 et la Figure 4-24qui repré-
sentent les facteurs de déséquilibre MT et BT. On constate que ces deux facteurs de désé-
quilibre ont une variation linéaire et à des proportions très grande (3.56% à 27.31 %) en 
fonction de la valeur de l' inductance. 
fCDGl = f(inductance) 
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Figure 4-23 Illustration de la variation du facteur de déséquilibre MT en fonction de 
l' inductance de terre 
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Figure 4-24 Illustration de la variation du facteur de déséquilibre BT en fonction de 
l' inductance de terre 
La Figure 4-25 et la Figure 4-26 illustrent les différents déphasages existant entre deux 
phases consécutives. Sur ces deux figures l' allure des valeurs angulaires V ab (bleu), V bc 
(vert) et V ca (rouge) y sont représentées pour différentes valeur d' inductance. Il apparait 
que quel que soit le niveau de tension MT ou BT, on remarque une différence de valeurs 
d'angle sur les trois déphasages (Vab, V bc et V ca) par rapport à une référence de -120°, 0° et 
120° représentés en triangle bleu dans les deux figures. 
Ainsi pour la tension MT, en lieu et place d' un déphasage idéal de -120° pour la phase Vca 
(rouge) l' angle varie de -119.7 à-118° ; la phase V bc (vert) de 122 à 134.2° au lieu de 120° 
et la phase V ab (bleu) sensiblement constante à 0.28 contre 0°. 
Quant à la tension BT les variations de déphasage sont de -119.7 à 117.9° pour la phase V ca 
(rouge) ; 122 à 134.2° pour la phase V bc (vert) et 0.31 pour la phase V ab (bleu). 
Ces écarts indiquent des déphasages non idéaux pour les deux niveaux de tension MT et 
BT. Ils sont plus sensibles pour les tensions composées V ca (rouge) et V bc (vert) pour les-
quelles la phase c est reliée à la terre. JI existe donc un déséquilibre de phase. 
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Ces résultats signifient qu ' une augmentation de la valeur de l' inductance provoque un dé-
séquilibre d' amplitude et de phase. Contrairement à la variation d' amplitude qui prend des 
proportions grandes quand l' inductance grandit, le phasage varie peu avec l' inductance. 
Ces déséquilibres sont beaucoup plus accentués comparativement à ceux obtenus pour 
l' augmentation de la valeur de la résistance. Plus l' inductance prend des valeurs plus 
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Dans ce chapitre nous avons traité en première partie des caractéristiques contractuelles 
d' un réseau électrique entre le consommateur et le distributeur qui sont la combinaison de 
la qualité de la tension et de la fréquence. Dans une seconde partie nous avons étudié 
quelques-uns de ces caractéristiques à savoir le déséquilibre d ' amplitude et de phase sur le 
réseau à câble de garde isolé du Burkina Faso soumis à des variations de charge et à 
l' augmentation de la valeur d ' impédance de la troisième phase reliée à la terre. Les résultats 
montrent que ces deux déséquilibres croissent quand la charge augmente aux bornes du 
transformateur, ce qui provoque une dégradation de la qualité de la tension . Cette dégrada-
tion est accentuée lorsque l' impédance de terre augmente . L ' impédance de terre étant cons-
tituée d 'une résistance et d ' une inductance, l' étude montre que l' augmentation de la valeur 
de l' inductance engendre plus de déséquilibre d ' amplitude et de phase que celle de la résis-
tance. 
70 
Chapitre 5 - Conclusion générale 
L'objectif de ce travail de recherche consistait à évaluer les déséquilibres d' amplitude 
et de phase des tensions délivrées par un réseau à câble de garde isolé en prenant en compte 
la variation de la charge et l'instabilité de la valeur de l' impédance raccordée à la troisième 
phase et enfouit au sol. 
Le travail réalisé a consisté dans un premier lieu à l' élaboration d'un état de l' art du 
point de vue de la topologie de ces types de réseaux et des techniques utilisées pour conte-
nir les déséquilibres à des valeurs admissibles. Nous avons constaté l'existence de deux 
topologies sur ces réseaux. Une configuration monophasée et biphasée. La topologie mo-
nophasée délivre uniquement une basse tension monophasée tandis que celle biphasée en 
plus de la basse tension monophasée permet d' obtenir du triphasé. Quant aux techniques 
utilisées pour réduire le déséquilibre, elles consistent à l' installation d' impédance (R L) 
complémentaire dans le circuit de retour par la terre et de condensateurs pour les phéno-
mènes de résonnance. 
Dans un deuxième temps, nous avons présenté les résultats de nos travaux basés sur les 
effets de l' augmentation de l' impédance (R et L) et de la variation de charge sur l'équilibre 
d'amplitude et de phase des tensions. En utilisant une simulation numérique, nous avons 
démontré que l' instabilité de la valeur de l'impédance de retour de la troisième phase et la 
variation de la charge entrainent des déséquilibres d'amplitude et de phase considérables. 
Cette instabilité qui se traduit par une augmentation de la valeur de la résistance et une dis-
sipation thermique est provoquée par l'assèchement de la terre au voisinage de l' électrode. 
Ces déséquilibres engendrent une dégradation de la qualité de la tension qui dépasse les 
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limites admissibles de distribution d 'électricité. Les résultats montrent que l' augmentation 
de la partie inductance de l' impédance provoque plus de déséquilibres que l' augmentation 
de la partie résistance. 
Ces résultats ouvrent donc la voie à la recherche de solution de maintien de ces désé-
quilibres à des valeurs admissibles lors de ces phénomènes d' instabilité de valeur 
d ' impédance inhérents à ces types de réseau. 
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Annexe A-Tableau -1 Paramètres de qualité de tension MT d'un réseau CDGI en fonction de la charge 
Variation 0 25 50 80 
de la charge 
% 
Paramètres Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca 
Tension (V) 34963 34389 34000 34459 34342 33019 33965 34005 32433 33388 33267 31497 
Phasage (0) 0,28 121 ,58 119,91 1,23 123 ,87 117,63 2, 12 125, 12 116,32 3, 13 126,73 115,26 
Facteur de 2,80 4,24 4,70 5,78 
déséquilibre 
(%) 
Annexe B-Tableau -2 Paramètres de qualité de tension BT d'un réseau CnGI en fonction de la charge 
Variation de la 0 25 50 80 
charge % 
Paramètres Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca 
Tension (V) 405,05 398,41 393,89 395,71 394,36 379,18 386,64 387,09 369,20 376,13 374,77 354,83 
Phasage (0) 0,3 1 121 ,60 119,89 1,47 124, 10 117,39 2,57 125,57 115,87 3,83 127,44 114,56 
Facteur de désé- 2,80 4,24 4,70 5,78 
quilibre (%) 
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Annexe C-Tableau -3 Paramètres de qualité de tension MT d'un réseau CDGI en fonction de la résistance 
Impédance 33+j7 4000 +j7 6000 +j7 8000+j7 
de 
Terre (n) 
Paramètres Vab Vbc Vca Vab Vbc Vca Vab Vbc V ca Vab Vbc Vca 
Tension (V) 34963 34389 34000 34963 33282 33644 34963 32745 33466 34963 32223 33288 
Phasage C) 0,28 121 ,58 119,91 0,28 121 ,27 121 ,72 0,28 121 , 15 122,59 0,28 121 ,05 123,44 





Annexe D-Tableau -4 Paramètres de qualité de tension BT d'un réseau CDGI en fonction de la résistance 
Impédance 33+j7 4000 +j7 6000 +j7 8000+j7 
de 
Terre (n) 
Paramètres Vab Vbe Vea Vab Vbe Vea Vab Vbe Vea Vab Vbe V ea 
Tension (V) 405,05 398,41 393,89 405,05 385 ,58 389,77 405,05 379,36 387,7 405,05 373,30 385,65 
Phasage (0) 0.31 121.60 119.89 0.3 1 121.29 121.69 0.31 121.17 122.57 0.31 121.07 123.41 




Annexe E- Tableau -5 Paramètres de qualité de tension MT d'un réseau CDGI en fonction de l'inductance 
Impédance 33+jl0 33 +j30 33 +j80 33+jll0 
de 
Terre (n) 
Paramètres Vab Vbc V ca Vab Vbc Vca Vab Vbc V ca Vab Vbc Vca 
Tension (V) 34963 34339 33740 34963 33976 32064 34963 32963 28344 34963 32332 26431 
Phasage (0) 0,28 122,02 119,77 0,28 124,87 118,99 0,28 131,07 118,00 0,28 134,24 118,00 




Annexe F- Tableau -6 Paramètres de qualité de tension BT d'un réseau CnG! en fonction de l'inductance 
Impédance de 33+j 10 33 +j30 33 +j80 33+ 110 
Terre (n) 
Paramètres Vab Vbe V ea Vab Vbe Vea Vab Vbe Vea Vab Vbe V ea 
Tension (V) 405 ,05 397,82 390,88 405,05 393 ,61 371 ,47 405,05 381 ,88 328,37 405 ,05 374,57 306,21 
Phasage CO) 0,31 122,05 119,75 0,31 124,89 118,96 0,31 131 ,09 117,98 0,31 134,26 117,98 
Facteur de déséquilibre (%) 3,56 8,61 20,63 27,31 
--- ---------- --------




%paramètre variation de la charge 
c = [0 25 50 80]; 
VMT= 34500; 
VMTm = VMT*ones(1 ,Iength(c»; 
plot( c,(VMT)*ones( 1 ,Iength( c »); 
VabMT = [34963 34459 33965 33388]; 
VbcMT = [34389 34342 34005 33267]; 
VcaMT = [34000 33019 3243331497]; 
DesMT = [2.80 4.24 4.705.78]; 
PhMTa = 0; 
PhMTb = 120; 
PhMTc = -120; 
PhMTma = PhMTa*ones(I ,length(c» ; 
PhMTmb = PhMTb*ones(1 ,Iength(c» ; 
PhMTmc = PhMTc*ones(l ,length(c» ; 
plot(c,(PhMTa)*ones(I ,length(c»); 
plot(c,(PhMTb )*ones(l ,Iength( c»); 
plot(c,(PhMTc)*ones(I ,length(c»); 
PhabMT=[0.28 1.232.123.13]; 
PhbcMT =[121 .58 123 .87 125.12 126.73]; 
PhcaMT=[-119.91 -117.63 -116.32 -115.26] ; 
V = {(VabMT),(VbcMT),(VcaMT),(VMTm)} ; 
Ph= {(PhabMT),(PhbcMT),(PhcaMT),(PhMTma),(PhMTmb ),(PhMTmc)}; 
f= {(DesMT)} ; 
coly = ['b' 'g' 'r' 'y']. , " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'y' 'y' 'y']. , , , , , , 
colf = [ 'b']; 
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for i = 1: length(V) 
Figure (1) 
grid on 
plot(c, V {i},colv(i)); 
title('V _C_O_G_I = f(charge)'); 
xlabel('Charge en %') 
ylabel('Tension(V)') 
hold on 
legend('V _a_bMT','V _b_cMT','V _c_aMT','V _MT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
grid on 
plot(c,Ph{ i },colph(i)); 
xlabel('Charge en %') 
ylabel('Phase \PhW)') 
title('\Phi_C_O_G_1 = f(charge)'); 
hold on 
legend('\phi_ a _ bMT' ,'\ph i_ b _ cMT','\phi_ c _aMT','\phi_ Ph_ MTma','\phi_ Ph_MTmb','\phi_Ph _ MTmc'); 
end 
for i = 1 :Iength(t) 
figure(3) 
grid on 
plot( c,f{ i} ,colf(i)) ; 
xlabel('Charge en %') 
ylabel('Facteur de Oeséquilibre en %') 





Annexe H- Programme de l'allure des déséquilibres d'amplitude et de phase de tension BT en fonction de la charge 
close ail; 
cie; 
c1ear ail ; 
%paramètre variation de la charge 
c = [0 25 50 80] ; 
VBT = 400; 
VBTm = VBT*ones(1 ,length(c)); 
plot(c,(VBT)*ones(l ,length( c))) ; 
VabBT = [405.05 395.71 386.64376.13]; 
VbcBT = [398.41 394.36387.09374.77]; 
VcaBT = [393.89 379.18 369.20 354.83] ; 
DesBT=[2.80 4.24 4.705.78]; 
PhBTa = 0; 
PhBTb = 120; 
PhBTc = -120; 
PhBTma = PhBTa*ones(l ,length(c)); 
PhBTmb = PhBTb*ones(1 ,Iength(c)); 
PhBTmc = PhBTc*ones(l ,length(c)); 
plot( c,(PhBTa)*ones( 1 ,length( c ))); 
plot( c,(PhBTb )*ones( 1 ,Iength(c))); 
plot( c,(PhBTc )*ones(1 ,Iength( c ))); 
PhabBT =[0.31 1.472.57 3.83]; 
PhbcBT =[121.60 124.10 125.57 127.44] ; 
PhcaBT =[-119.89 -117.39 -115.87 -114.56] ; 
V = {(Vab8T),(VbcBT),(V caBT),(VBTm)} ; 
Ph= {(Phab8T),(PhbcBT),(Phca8T),(PhBTma),(Ph8Tmb ),(PhBTmc)} ; 
f= {(Des8T)}; 
colv = ['b' 'g' 'r' 'v']· , " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'v' 'v' 'v'] · , , , , , ,
colf = [ 'b']; 
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for i = 1 :length(V) 
figure(l) 
grid on 
plot(c,V {i} ,colv(i)); 
title('V _C_D_G_l = f(charge)'); 
xlabel('Charge en %') 
ylabel(Tension(V)') 
ho Id on 
legend('V _a_bBT','V _b_cBT','V _c_aBT','V _BT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
grid on 
plot(c,Ph {i },colph(i)); 
xlabel('Charge en %') 
ylabel('Phase \Phi(o)') 




for i = 1 :length(f) 
figure(3) 
gr id on 
plot( c,f{ i} ,colf(i)); 
xlabel('Charge en %') 
ylabel('Facteur de Deséquilibre en %') 






Annexe 1- Programme de l'allure des déséquilibres d'amplitude et de phase de tension MT en fonction de la valeur de la 
résistance 
close ail ; 
clc; 
clear ail; 
%paramètre variation de l'inductance de terre 
R = [33 400 6000 8000]; 
VMT= 34500; 
VMTm = VMT*ones(I ,length(R)); 
plot(R,(VMT)*ones(I,length(R))) ; 
VabMT = [349633496334963 34963] ; 
VbcMT = [34389 33282 32745 32223]; 
VcaMT = [34000 33644 33466 33288]; 
Des MT = [2.804.956.588.18]; 
PhMTa = 0; 
PhMTb = 120; 
PhMTc = -120; 
PhMTma = PhMTa*ones(1 ,length(R)); 
PhMTmb = PhMTb*ones(I ,length(R)); 
PhMTmc = PhMTc*ones(1 ,length(R)); 
plot(R,(PhMTa)*ones( 1 ,length(R))); 
plot(R,(PhMTb)*ones(l ,length(R))) ; 
plot(R,(PhMTc )*ones( 1 ,length(R))); 
PhabMT =[0.280.280.280.28] ; 
PhbcMT =[121.58 121.27121.15 121.05]; 
PhcaMT=[-119.91 -121.72 -122.59 -123.44]; 
V = {(VabMT),(VbcMT),(V caMT),(VMTm)}; 
Ph= {(PhabMT),(PhbcMT),(PhcaMT),(PhMTma ),(PhMTm b ),(PhMTmc)} ; 
f= {(DesMT)} ; 
colv = ['b' 'g' 'r' 'v'], , " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'v' 'v' 'v'], , , , , ,  
colf= [ 'b']; 
for i = 1 :length(V) 
figure(l) 
grid on 
plot(R,V {i },colv(i)); 
title('V _C_D_G_I = f(résistance)') ; 
xlabelCrésistance en ohms') 
ylabel('Tension(V)') 
hold on 
legendCV _a_bMT','V _b_cMT','V _c_aMT','V _MT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
gr id on 
plot(R,Ph{ i },colph(i)) ; 
xlabel('résistance( ohms)') 
ylabelCPhase \Phi(o)') 
titleC\Phi C D G 1 = f(résistance)') ; 




for i = 1 :Iength(f) 
figure(3) 
grid on 
plot(R,f{ i} ,colf(i)) ; 
xlabelCrésistance( ohms) ') 
ylabelCFacteur de Deséquilibre en %') 
title('f C D G 1 = f(résistance)') ; 










clear ail ; 
%paramètre variation de l'inductance de terre 
R = [33 4006000 8000] ; 
VBT = 400; 
VBTm = VBT*ones( 1 ,length(R)) ; 
plot(R,(VBT)*ones( 1 ,length(R))); 
VabBT = [405.05 405.05 405 .05 405 .05]; 
VbcBT = [398.41 385.58379.36373 .30]; 
VcaBT = [393 .89 389.77 387.7 385.65]; 
DesBT=[2.80 4.956.588.18] ; 
PhabBT =[0.31 0.31 0.31 0.31 ]; 
PhbcBT=[121.60 121.29121.17121.07]; 
PhcaBT =[-119.89 -121.69 -122.57 -123.41 ]; 
PhBTa = 0; 
PhBTb = 120; 
PhBTc = -120; 
PhBTma = PhBTa*ones(I ,length(R)); 
PhBTmb = PhBTb*ones(I ,length(R)); 
PhBTmc = PhBTc*ones(l ,length(R)); 
plot(R,(PhBTa)*ones( 1 ,length(R))) ; 
plot(R,(PhBTb )*ones( 1 ,length(R))); 
plot(R,(PhBTc )*ones( 1 ,length(R))) ; 
V = {(VabBT),(VbcBT),(VcaBT),(VBTm)} ; 
Ph= {(PhabBT),(PhbcBT),(PhcaBT),(PhBTma),(PhBTmb ),(PhBTmc)} ; 
f= {(DesBT)}; 
colv = ['b' 'g' 'r' 'v']· , " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'v' 'v' 'v'] · , , , , , ,
colf = [ 'b'); 
for i = 1 :length(V) 
figure(l ) 
grid on 
plot(R,V {i} ,colv(i)); 
title('V _ C_D _ G_I = f(résistance)'); 
xlabel('résistance en ohms') 
ylabel(Tension(V)') 
hold on 
legend('V _a_bBT','V _b_cBT','V _c_aBT','V _BT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
grid on 
plot(R,Ph {i} ,colph(i)); 
xlabel('résistance( ohms )') 
ylabel('Phase \PhW)') 




for i = 1 :Iength(f) 
figure(3) 
gr id on 
plot(R,f{ i} ,colf(i)) ; 
xlabel('résistance( ohms) ') 
ylabel('Facteur de Deséquilibre en %') 











%paramètre variation de l'inductance de terre 
j = [10 30 80 110]; 
VMT = 34500; 
VMTm = VMT*ones(l ,Iength(j)); 
plot(j,(VMT)*ones(l,length(j))); 
VabMT = [3496334963 34963 34963]; 
VbcMT = [34339 33976 32963 32332]; 
VcaMT = [33740 32064 28344 26431]; 
DesMT = [3.568.61 20.6327.31]; 
PhabMT =[0.280.280.280.28]; 
PhbcMT =[122.02 124.87 131.07 134.24]; 
PhcaMT=[-119.77 -118.99 -118.00 -118.00]; 
PhMTa=O; 
PhMTb = 120; 
PhMTc = -120; 
PhMTma = PhMTa*ones(l ,Iength(j)); 
PhMTmb = PhMTb*ones(I,length(j)); 
PhMTmc = PhMTc*ones(1,length(j)); 
plot(j ,(PhMTa)*ones( 1 ,length(j))); 
plot(j,(PhMTb )*ones( 1 ,Iength(j))); 
plot(j,(PhMTc )*ones(1 ,Iength(j))); 
V = {(VabMT),(VbcMT),(VcaMT),(VMTm)}; 
Ph= {(PhabMT),(PhbcMT),(PhcaMT),(PhMTma),(PhMTmb ),(PhMTmc)}; 
f= {(DesMT)}; 
colv = ['b' 'g' 'r' 'v'] , 
, " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'v' 'v' 'v'], , , , , ,  
colf= [ 'b']; 
for i = 1 :length(V) 
figure(l) 
gr id on 
plot(j ,V {i },colv(i» ; 




legend('V _a_bMT','V _b_cMT','V _c_aMT','V _MT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
grid on 
plot(j ,Ph{ i },colph(i»; 
xlabel('inductance(henry)') 
ylabel('Phase \PhW)') 
title('\Phi C D G 1 = f(inductance)') ; 
- - - -
hold on 
legend('\phi_a _ bMT','\phi_ b _ cMT','\phi_ c _ aMT','\phi_ Ph _ MTma','\phi _Ph _ MTmb','\phi_Ph _ MTmc'); 
end 
for i = 1 :Iength(f) 
figure(3) 
grid on 
plot(j ,f{ i},colf(i» ; 
xlabel('inductance(benry) ') 
ylabel('Facteur de Deséquilibre en %') 
title('CC_D_G_1 = f(inductance)'); 
hold on 
legend('C MT') ; 
end 
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Annexe L- Programme de l'allure des déséquilibres d'amplitude et de phase de tension BT en fonction de la valeur de 
l'inductance 
close ail ; 
clc; 
clear ail ; 
%paramètre variation de l'inductance de. terre 
j = [10 30 80 110]; 
VBT=400; 
VBTm = VBT*ones(l ,length(j)); 
plot(j ,(VBT)*ones(I ,length(j))); 
VabBT = [405 .05405.05405 .05405.05] ; 
VbcBT = [397.82 393.61 38l.88 374.57]; 
VcaBT = [390.88 371.47 328.37 306.21]; 
DesBT=[3 .56 8.61 20.6327.31]; 
PhabBT =[0.31 0.31 0.31 0.31 ]; 
PhbcBT =[122.05 124.89 131.09 134.26] ; 
PhcaBT =[-119.75 -118.96 -117.98 -117.98]; 
PhBTa = 0; 
PhBTb = 120; 
PhBTc = -120; 
PhBTma = PhBTa*ones(I ,length(j)); 
PhBTmb = PhBTb*ones(I ,length(j)); 
PhBTmc = PhBTc*ones( 1 ,Iength(j)) ; 
plot(j ,(PhBTa)*ones( 1 ,Iength(j))) ; 
plot(j ,(PhBTb )*ones(1 ,Iength(j))); 
plot(j ,(PhBTc )*ones( 1 ,Iength(j))) ; 
V = {(VabBT),(VbcBT),(VcaBT),(VBTm)}; 
Ph= {(PhabBT),(PhbcBT),(PhcaBT),(PhBTma),(PhBTmb ),(PhBTmc)}; 
f= {(DesBT)}; 
colv = ['b' 'g' 'r' 'v'], , " , 
colph = ['b' 'g' 'r' 'v' 'v' 'v'], , , , , ,  
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colf = [ 'b']; 
for i = 1: length(V) 
figure(l ) 
grid on 
plot(j ,V {i },colv(i)) ; 
title('V C D G [= f(inductance )') ; 
- - - -
xlabel('inductance (henry)') 
ylabel('Tension(V)') 
ho Id on 
legend('V _a_bBT','V _b_cBT','V _c_aBT','V _BT'); 
end 
for i = 1 :length(Ph) 
figure(2) 
grid on 
plot(j ,Ph{ i },colph(i)); 
xlabel('inductance(henry)') 
ylabel('Phase \Phi(o)') 
title('\Phi C D G [ = f(inductance)'); 




for i = 1 :Iength(f) 
figure(3) 
grid on 
plot(j ,f{ i} ,colf(i)) ; 
xlabel('inductance(henry) ') 
ylabel('Facteur de Deséquilibre en %') 
title('f C D G 1 = f(inductance)'); 
- - - -
hold on 
legend('C BT'); 
end 
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